	Дата проведения
исследования
	Микробиологическое исследование пробы (вода подземного источника системы централизованного водоснабжения скв. № 1)
	Санитарно – гигиенических исследований пробы  (вода подземного источника системы централизованного водоснабжения скв. № 1)

	26.10.2012г.
	Соответствует требованиям СанПин 2.1.5.1059-01 и ГОСТ 2761-84 по индексу БГКП для подземных источников 1 класса (обеззараживание не требуется)
	Соответствует требованиям СанПиН  2.1.5.1059-01 и ГОСТ 2761-84 для подземных источников 1 класса по рН, общей минерализации, окисляемости, жесткости (в пределах погрешности метода), содержанию нитритов, нитратов, нефтепродуктов, фенолов, хлоридов, сульфатов, магния и меди; соответствует 3 классу по мутности, 2 классу по содержанию железа.
Не соответствует требованиям ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07 по содержанию аммиака. Превышение по аммиаку – свидетельство свежего органического загрязнения. При водоподготовке необходимо умягчение, обезжелезивание, фильтрация для снижения мутности



Результаты лабораторных исследований проб воды  (скважина № 1)                в   2012 году.
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Результаты лабораторных исследований проб воды  (скважина № 2)                в   2012 году.
	Дата проведения
исследования
	Микробиологическое исследование пробы (вода подземного источника системы централизованного водоснабжения скв. № 2)
	Санитарно – гигиенических исследований пробы  (вода подземного источника системы централизованного водоснабжения скв. № 2)

	26.10.2012г.
	Соответствует требованиям СанПин 2.1.5.1059-01 и ГОСТ 2761-84 по индексу БГКП для подземных источников 1 класса (обеззараживание не требуется)
	Соответствует требованиям СанПиН  2.1.5.1059-01 и ГОСТ 2761-84 для подземных источников 1 класса по органолептике, рН, общей минерализации, окисляемости, жесткости, содержанию нитритов, нитратов, нефтепродуктов, фенолов, хлоридов, сульфатов, магния и меди; соответствует 2 классу по содержанию железа.
Не соответствует требованиям ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07 по содержанию аммиака. Превышение по аммиаку – свидетельство свежего органического загрязнения. При водоподготовке необходимо обезжелезивание.












Результаты лабораторных исследований проб воды  (водозаборная колонка)                в   2012 году.
	Дата проведения
исследования
	Микробиологическое исследование пробы (вода централизованных систем питьевого водоснабжения, водозаборная колонка)
	Санитарно – гигиенических исследований пробы  (вода централизованных систем питьевого водоснабжения, водозаборная колонка)

	26.10.2012г.
	Соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по ОМЧ и отсутствию ОКБ и ТКБ в 100 см3
	Не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07 по органолептике (мутность превышает ПДУ почти втрое) и содержанию железа (превышение ПДК почти втрое)





